Terviseamet Health Board
Kesklabor Central Laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042.

Joogivee keemiline analtits
Protokoll nr  KL2016/V53758K

Tellija: Keila Vesi AS Ehitajate tee 7, Keila, Harjumaa, 76606
Veeallika valdaja: Keila Vesi AS
Proovivétu koht: VTJ peale reservuaare, Keila Ghisveevérk
Proovivotja: tootmisjuht, at.tdend nr.779/10 Harri Keba atesteerimistunnistus nr: 1149
Veeallika liik: veevargivesi Markeering:
Proov v@etud: 28.04.2016 Analuls alustatud: 28.04.2016
Proov toodud laborisse: 28.04.2016 kell:  14:00 Analiius 18petatud: 04.05.2016
Proovivétu prot. nr: Protokoll véljastatud: 09.05.2016
Niitaja Uhik Tulemus Piirnorm Meetod
Ammoonium mg/I 0,03 0,5 ISO 7150-1:1984
Elektrijuhtivus uS/cm 598 2500 EVS-EN 27888:1999
Hagusus NHU <1,0 - EVS-EN ISO 7027:2000
pH pH iihik 8,0 6,5-9,5 |EVS-EN ISO 10523:2012
Varvus mg/l Pt <2 - EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse lahjendusaste il - EVS-EN 1622:2006*
Lohn lahjendusaste 1 - EVS-EN 1622:2006*
Raud ng/l 30 200 ISO 6332-1988
Kloriid mg/I 103 250 ISO 9297:1989
Nitraat mg/I <0,45 50 ISO 7890-3:1988
Nitrit mg/I <0,01 0,5 EVS-EN 26777:2008
Oksudeeritavus mgO2/1 13 5 EVS-EN 1SO 8467:1999
Sulfaat mg/I 24 250 STI V17
Boor mg/I 0,15 i 1SO 9390:1990
Alumiinium ug/l <10 200 ISO 10566:1994
Fluoriid mg/I 0,59 15 ISO 10359-1:1992
Tsuaniid ng/l <3 50 ISO 6703-1:1984
Plii g/l <0,1 10 STJRMO1
Kaadmium ug/l <0,05 5 STJ RMO01
Kroom ng/l <0,4 50 STJ RMO01
Nikkel ng/l <1,0 20 STJRMO1
Vask mg/I <0,01 2 STJRMO1
Mangaan pg/l <5 50 STJ RMO1
Seleen ug/l <1,0 10 STJ RMO1
Arseen ug/l <0,2 107 STIRMO1
Elavhabe ng/l <0,2 TeewahSTI RMO5
Antimon ng/l <0,1 5 e BSTIRMO1
1,2-dikloroetaan ug/l <0,1 3 EPA 524.2
Protokolli kinnitas kvaliteedijuht L.Hiiesalu
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tarniga (*) tahistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2016/V53758K LKk. nr.1(2)
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Tetrakloroeteen, trikloroeteen summ ug/l <0,1 10 EPA 524.2
Trihalometaanide summa ng/l <1 150 EPA 524.2

Benseen pg/l <0,1 1 EPA 524.2
Benso(a)plreen ng/l <0,001 0,01 EVS-EN ISO 17993:2004
PAH-d summa ng/l <0,05 0,1 EVS-EN ISO 17993:2004
Naatrium mg/I 51.8 200 EVS-EN 1SO 14911:2000
Uldkaredus mg-ekv/I 3,5 - ISO 6059-1984

Protokoll esitatud 2 lehel. Proovi analiiiisiprotokollile lisandub protokoll nr KL2016/V53758P

Seletus PAH summa: koosneb jargmistest Gihenditest :benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen,
benso(ghi)periileen ja indeno(1,2,3-cd)plreen.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri méérus nr. 82, 31.07.01 ,,Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnduded ning
analiitisimeetodid®.
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Protokolli kinnitas kvaliteedijuht L.Hiiesalu

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tarniga (*) tahistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2016/V53758K LK. nr.2(2)
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